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Los fenómenos en el flujo de fluidos en las tuberías dependen del tipo de fluido en 
movimiento; tienden a crear magnitudes físicas como la velocidad, presión, esfuerzo entre 
otras, su estudio se realiza desde una perspectiva matemática aplicada a las leyes de 
movimiento como la conservación de la masa, la segunda ley de Newton y la 
conservación de la energía. Se han creado paquetes informáticos tales como Solidworks 
FlowSimulation, Ansys Fluent, entre otros que nos permiten resolver estas ecuaciones; 
para realizar este tipo estudio se debe seguir tres pasos que son el pre-proceso, proceso y 
el pos-proceso. En la presente tesis se ejecutó un estudio hidráulico en los accesorios te, 
codo y bifurcador utilizando los dos software nombrados anteriormente; el pre-proceso 
se refiere al desarrollo del CAD, creación de la geometría, método de mallado, 
condiciones de frontera y programación de los residuos de cada accesorio. El proceso se 
refiere a la ejecución del programa, y el pos-proceso se refiere al muestreo de los 
resultados; estos métodos se denominan dinámica de fluidos computacional (CFD). El 
estudio en general abarca dos enfoques de solución: en estado estable y estado transitor io 
(que provoca el golpe de ariete). Como resultados se obtuvieron valores de la velocidad, 
flujo másico, flujo volumétrico, tensiones de Reynolds, presión dinámica y la presión 
estática que no debe sobrepasar el valor de 5,31 MPa en condiciones de operación normal 
para todos los accesorios. Se concluyó que entre más pequeño es el volumen de control 
(VC) los resultados son más confiables, requiriéndose volúmenes menores al aproximarse 
a la superficie del accesorio. Se recomienda tener un conocimiento sobre estos fenómenos 
desde el punto de vista matemático y adquirir computadoras con hardware de alto 
rendimiento. 
PALABRAS CLAVE: <DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR (CAD)>, 
<DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD)>, <VOLUMEN DE 
CONTROL (VC)>, <GOLPE DE ARIETE>, <CENTRAL HIDROELÉCTRICA>, 
<ACCESORIOS (TEE, CODO, BIFURCADOR)>, <MALLADO (MÉTODO QUE 




The phenomena in the flow of fluids in pipes on the depend on the type of flow in motion; 
they tend to create magnitudes such as seed, pressure, effort, among others; its study is 
carried out from a mathematical perspective applied to the laws of motion as the 
conservation of mass, Newton´s second law and conservation of energy. Computer 
packages such as SolidWorks, Flow simulation, Ansys Fluent, have been created to solve 
these equations; to carry out this type of study three steps must be followed: pre-
processing, processing and post-processing. In the present tesis, a hydraulic study was 
carried out on the tee, elbow and split accessories using the two named software; The pre-
process refers to the development of the CAD, creation of the geometry, meshing method, 
boundary conditions and programming of the residuals of each accessory. The process 
refers to the execution of the program, and the post-process refers to the sampling of the 
results; These methods are called computational fluid dynamics (CFD). The study 
generally encompasses two approaches to solution: stable and transitory (which causes 
water hammer). The results obtained were values of velocity, mass flow, volumetric flow, 
Reynolds voltages, dynamic pressure and static pressure, which should not exceed the 
value of 5,31 Megapascals (MPa) under normal operating conditions for all accessories. 
It was concluded that the smaller volumes when approaching the surface of the accessory. 
It is recommended to have knowledge about these phenomena from the mathematica l 
point of view and to acquire computers with high performance hardware. 
KEYWORDS: <COMPUTER AIDED DRAWING (CAD)>, <COMPUTATIONAL 
FLUID DYNAMICS (CFD)>, <CONTROL VOLUME (VC)>, <HYDROELECTRIC 
POWER>, <BRANCH OUTLET>, <MESHED (METHOD THAT DIVIDES THE 






La energía eléctrica se ha consolidado como un eje necesario, principal para el desarrollo 
y comodidad de la humanidad. Uno de los principales métodos para generar electric idad 
son las centrales hidroeléctricas. Estas centrales funcionan al embalsar grandes cantidades 
de agua para hacerlas circular en tuberías que tienen grandes saltos hidráulicos, para 
finalmente mover las turbinas que están unidas a los generadores eléctricos. 
En la actualidad para diseñar y verificar el funcionamiento de estos sistemas hidráulicos, 
previo a su construcción se los analiza con diferentes paquetes computacionales. Este 
método de análisis se denomina Dinámica de Fluidos Computacional o CFD por sus 
siglas en inglés. 
En trabajos anteriores se ha analizado una válvula en una pequeña planta hidroeléctr ica 
utilizando CFD. Se ha llegado a la conclusión de que las simulaciones numéricas se 
constituyen en una gran herramienta para el diseño y optimización del rendimiento de una 
hidroeléctrica y el comportamiento del flujo a través de estructuras hidráulicas y 
accesorios. Las pruebas experimentales no siempre son viables debido a que son de alto 
costo y es mucho más difícil analizar diferentes escenarios y fronteras (Pereira, y otros, 
2010). 
Se abordó además, otro estudio como trabajo de grado en la ESPOL que investiga la 
validación CFD del golpe de ariete en conductos cerrados, debido a que este fenómeno 
se produce al momento de cerrar una válvula provocando un bloqueo de flujo y una sobre 
presión (CASTILLO OROZCO, 2012). El presente trabajo se plantea el anális is 
hidráulico en los accesorios de una central hidroeléctrica posterior a una tesis de grado, 
que se refiere a la estandarización del cálculo estructural para tuberías de presión para 
centrales hidroeléctricas, en el cual se recomienda realizarlo (Cedeño Morales, 2014).
 2 
1.2 Justificación 
1.2.1 Justificación Técnica.  Las centrales hidroeléctricas están conformadas por un 
sistema hidráulico, constituido por tuberías y accesorios tales como: codos, bifurcadores, 
tes, entre otros. Para la construcción de los accesorios es necesario realizar el cálculo 
estructural, geométrico y el estudio del análisis hidráulico. 
La dinámica de fluidos computacional (CFD Computational fluid dynamics), es la técnica 
de solución numérica que se cimienta en las ecuaciones Navier-Stokes, en forma de 
métodos numéricos como elementos finitos. 
El CFD es una herramienta necesaria para el análisis de problemas de flujo de fluidos, en 
este caso permitirá verificar la eficiencia hidráulica de un accesorio sin necesidad de 
construirlo físicamente hasta conseguir un diseño apropiado para las condiciones de 
trabajo. Este proceso permite determinar las dimensiones del accesorio, contrastar los 
resultados cuando se analizan los puntos críticos y validar el diseño para determinar si se 
cumple la hipótesis planteada en el modelo numérico del flujo en función del fenómeno 
físico que se estudia. 
Debido a su gran tamaño, la construcción de los accesorios y las tuberías de presión para 
las centrales hidroeléctricas, se realiza por el método denominado “desarrollo”, que 
consiste en cortar planchas de acero para luego doblarlas y finalmente unirlas mediante 
soldadura.  




Estos elementos están sometidos a presiones y velocidades (de los fluidos que circulan 
por ellos) muy elevadas, por lo tanto en la presente tesis de grado se tiene como propósito 
identificar zonas de distorsión de las trayectorias del fluido y tensiones. Es necesario 
conocer las causas de estas distorsiones ya que son perjudiciales para el normal 
funcionamiento del sistema. 
1.2.2 Justificación Económica.  Mediante el estudio CFD en un accesorio, se 
determina el comportamiento del flujo; en caso de que no se satisfaga el diseño, se pueden 
realizar cambios en las dimensiones y parámetros físicos del accesorio hasta encontrar el 
diseño óptimo, esto permitirá ahorrar tiempo y recursos económicos en la construcción 
de los prototipos de pruebas y accesorios. 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general.  Analizar el fenómeno de flujo de fluidos en los accesorios 
(bifurcador, te, codo) de una central hidroeléctrica, aplicando la dinámica de fluidos 
computacional (CFD). 
1.3.2 Objetivos específicos: 
 Determinar los parámetros del diseño mecánico e hidráulico para la construcción 
de los accesorios (te, codo y bifurcador), para el desarrollo de su geometría. 
 Estudiar los fenómenos del flujo de fluidos que atraviesan a los accesorios. 
 Analizar el fenómeno del golpe de ariete cuando se detiene el flujo. 
 Ilustrar los pasos para el desarrollo del CFD. 
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CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Instalaciones hidráulicas 
En las instalaciones hidráulicas se producen fenómenos de transporte en el flujo de agua 
que son de tipo transitorio, donde, las propiedades del fluido tales como la velocidad y 
presión no son constantes en el tiempo. Esto produce los flujos turbulentos; para 
determinar el valor de estas variables hidráulicas se consideran estables en un periodo 
corto de tiempo en una posición determinada. Los valores de estas propiedades dependen 
de la trayectoria del fluido, por lo tanto es necesario analizar su variación para asegurar 
que los accesorios soporten los cambios de velocidad, golpe de ariete, vibraciones, 
presiones, esfuerzos, etc. Para el flujo de agua es recomendable utilizar ductos circulares; 
resisten diferencias de presión muy altas (Garcia Valdeolivas, 2013). 
2.2 Variables hidráulicas. 
2.2.1 Numero de Reynolds.  La transformación de flujo laminar a turbulento depende 
de la geometría, la rugosidad de la superficie, la velocidad del fluido y el tipo de fluido, 
entre otras causas. El régimen de flujo depende principalmente de las fuerzas inerciales y 
de las fuerzas viscosas en el fluido. Esta relación se denomina número de Reynolds y, 
para el flujo interno en una tubería se expresa como se muestra en la ecuación 1 










  (1) 
Donde: 
vprom   = velocidad promedio del fluido, en m/s 
D = diámetro interno de la tubería, en m 
ρ = densidad del fluido en kg/m3 
ν = viscosidad cinemática, en m2/s 
μ = viscosidad dinámica, en kg.m/s  
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Los límites del número de Reynolds sirven para identificar los estados de flujo laminar y 
turbulento, tal como se muestra a continuación. 
Re ≤ 2300 es flujo laminar 
2300≤ Re ≤ 4000 es flujo transicional 
Re ≥ 4000 es flujo turbulento 
2.2.2 Flujo turbulento en tuberías.  Este fenómeno se caracteriza porque en el 
recorrido del fluido, se presentan fluctuaciones aleatorias y regiones giratorias llamadas 
remolinos. La intensa mezcla del flujo turbulento lleva a que las partículas del fluido 
tengan diferentes posiciones y cantidades de movimiento. (CENGEL, y otros, 2006, p. 
335) 
Figura 2. Transporte de moléculas laminar y turbulento. 
 
Fuente: (CENGEL, y otros, 2006) figura 8-20 página 335 
En la figura 3, se muestra la velocidad expresada como la suma de un valor promedio ῡ 
y una componente fluctuante u´: 
Figura 3. Curva de la velocidad en flujo turbulento. 
 
Fuente: (Sezai, 2014) capitulo 3 página 4. 
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La relación de la velocidad en el flujo turbulento en función del tiempo es: 
𝑢(𝑡) = 𝑈 + 𝑢′ (𝑡)    (2) 
Donde: 
u(t) = velocidad instantánea, en m/s 
U = velocidad media, en m/s 
u’(t) = componente de fluctuación, en m/s 
2.2.3 Escala de Turbulencia de flujo en una tubería.  Es una relación entre fuerzas 
provocadas por las propiedades físicas del fluido como la propiedad de la viscosidad y 
propiedad de transporte como es la velocidad. Para un flujo en conductos cerrados, el 







       (3) 
Donde: 
Y = distancia hacia la pared, en m. 
 Cerca de la pared Reynolds es pequeño; dominan las fuerzas viscosas. 
 Lejos de la pared Reynolds es grande; dominan las fuerzas inerciales. 
Cerca de la pared U depende de 𝑦, 𝜌, 𝜇  y 𝜏𝑤  (tensión de corte en la pared) por lo tanto la 
velocidad está en función de 𝑈 = 𝑓(𝑦,𝜌, 𝜇, 𝜏𝑤) (Sezai, 2014). 
2.2.4 Tensión de Reynolds.  También conocida como tensión aparente, En dinámica 
de fluidos, la tensión de Reynolds es el componente de la tensor total de estrés en un 
fluido obtenido a partir de la operación de promediado en los Navier-Stokes ecuaciones  
Para dar cuenta de turbulentas fluctuaciones en el líquido impulso, es el esfuerzo adiciona l 
que produce una aceleración, provocando que el fluido cree remolinos (Sezai, 2014). 
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Figura 4. Distribución media de la velocidad y remolinos turbulentos. 
 
Fuente: (Sezai, 2014) capitulo 3 página 36 
Los términos de tensiones son 6 esfuerzos adicionales: 3 tensiones normales y 3 esfuerzos 
de corte. 
Figura 5. Componentes de las tensiones en las 3 caras de un elemento de un fluido. 
 
Fuente: (Sezai, 2014) capítulo 2 página 5. 
2.2.4.1 Tensiones normales: 
𝜏𝑥𝑥 = −𝜌𝑢
′ 2̅̅ ̅̅ ̅̅ ,      𝜏𝑦𝑦 = −𝜌𝑣′
2̅̅ ̅̅ ̅̅
,     𝜏𝑧𝑧 = −𝜌𝑤′
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
  (4) 
Donde: 
𝜏𝑥𝑥= esfuerzo normal en la dirección x 
𝜏𝑦𝑦 = esfuerzo normal en la dirección y 
𝜏𝑧𝑧= esfuerzo normal en la dirección z 
u = velocidad en la dirección x 
 8 
v = velocidad en la dirección y 
w = velocidad en el dirección z 
2.2.4.2 Esfuerzos cortantes: 
𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑦𝑥 = −𝜌𝑢
′𝑣′̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅,   𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑧𝑥 = −𝜌𝑢
′ ,̅̅ ̅̅ ̅  𝜏𝑦𝑧 =  𝜏𝑧𝑦 = −𝜌𝑣′𝑤′
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (5) 
Donde: 
𝜏𝑥𝑦= esfuerzo cortante en la dirección xy o yx 
𝜏𝑥𝑧= esfuerzo cortante en la dirección xz o zx 
𝜏𝑦𝑧= esfuerzo cortante en la dirección yz o zy 
2.2.5 Presión Dinámica (Pd).  Es la presión que depende del valor medio de la 
relación entre la velocidad y la densidad del fluido. Este valor de la presión dinámica es 
constante si la medida de la sección transversal de la tubería no varía y como el agua a 15 
oC es in fluido incompresible, debe cumplirse la ley de la continuidad; el caudal que entra 




𝜌 ∗ 𝑣2   (6) 
Donde: 
Pd = presión dinámica en MPa 
2.2.6 Presión Estática (Ps).  Es la presión que no depende de la velocidad del fluido; 
en la práctica en las pequeñas tuberías, se puede medir con tubos piezométricos. Además, 
ésta presión actúa en todas las direcciones por igual y formando un ángulo recto con la 
superficie que contenga el fluido; es la condición habitual de fuerza que ejerce el agua 
sobre las paredes de la tubería durante la operación de la central. Produce como 
consecuencia una variación de tensiones en el blindaje. Generando el fenómeno del golpe 





    (7) 
Donde: 
Ps= presión estática, en MPa 
F= fuerza ejercida la pared, en N. 
A= área del accesorio, en m2. 
2.2.7 Presión Total (P0).  Es la suma de las presiones estática y dinámica que se 
producen en el blindaje causado por el flujo de agua. Esta presión se la conoce como 
presión de operación. 
Donde: 
𝑃0 = 𝑃𝑠 + 𝑃𝑑   (8) 
P0= presión total, en Mpa 
En la figura 5 se muestra el efecto de las cargas de la presión externa, estática y dinámica 
(estas 2 últimas forman la presión interna en la tubería) en función de periodos de tiempo. 
Para este trabajo no se tomará en cuenta el valor de la presión externa (Garcia 
Valdeolivas, 2013). 




2.2.8 Golpe de ariete.  Es un fenómeno que se produce al cortar rápidamente la 
circulación de un fluido en una tubería, al cerrar una compuerta o válvula, provocando 
que la velocidad baje a un valor de cero, esto crea un aumento de presión; la tubería se 
expande. La densidad del agua se incrementa porque trata de comprimirse; se crea una 
onda con dirección al embalse que provoca que la energía cinética se transforme en 
energía elástica de deformación y compresión (Garcia Valdeolivas, 2013). 
Este fenómeno es transitorio puesto que, la velocidad no es constante en un transcurso de 
tiempo y puede variar desde un valor máximo hasta llegar completamente a cero. Para 
evitar daños en la tubería es necesario evacuar esta onda por medio de una chimenea de 
equilibrio; esto permite aliviar las tensiones del sistema (CASTILLO OROZCO, 2012). 
En el anexo A se muestra un abanico, que sirve para encontrar el valor de la sobre presión 
causada por el golpe de ariete, en las tuberías forzadas, pudiendo tomar un valor del 20%, 
30% hasta un 60%, de la presión estática (USBR, 1977). 
Los valores para el golpe de ariete se determinan según el tipo de turbina que se instale; 
en la tabla 1 se ilustra esta relación. 
Tabla 1. Relaciones de la sobrepresión. 
Tipo de turbina 
Sobrepresión en función del salto 
estático (H). 
De reacción, Francis y Kaplan 1,25 a 1,50 H 2 H 
De Impulsión, Pelton con 1 o 2 
inyectores 
1,15 a 1,25 H >2 H 
De Impulsión, Pelton con 3 o más 
inyectores 
1,15 a 1,25 H 2 H 
Fuente: Berkeley página B-7. 
2.2.9 Pérdidas.  Las pérdidas son fenómenos que se producen en el flujo a causa de 
la fricción de las partículas del fluido entre sí, contra la superficie del accesorio, cambios 
bruscos de dirección del fluido, entre otras causas (CENGEL, y otros, 2006). 
2.2.9.1 Teorías del coeficiente de fricción.  La fricción provoca la pérdida de carga y 
de energía en la tubería. Para determinar el valor del coeficiente de fricción se pueden 
utilizar las siguientes relaciones: 
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Relación de pérdida de fricción por Manning.  Es una relación entre el caudal, diámetro, 
longitud de la tubería y el factor de rugosidad; para el acero se pueden tomar valores entre 




    (9) 
Donde: 
hf = pérdida de fricción 
Q= caudal, en m3/s 
L= longitud de la tubería, en m. 
D=diámetro de la tubería, en m 
Relación de pérdida de fricción por Darcy Weisbach.  Es una ecuación donde se relaciona 
la pérdida de presión causada por la fricción este fenómeno se crea por el roce del fluido 




    (10) 
Relación de pérdida de fricción por Scobey.  Esta ecuación es adaptada para calcular las 
pérdidas en las tuberías con aleación de aluminio, los valores para estos coeficientes se 




   (11) 
Donde: 
v = velocidad del fluido. 
Además, las relaciones empíricas, se describen en las ecuaciones 12, 13 y 14. 








   (12) 
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𝑛 = 0,0896√𝑓𝐷1/3     (13) 
𝐾𝑠 = 20,165𝑓 (
𝑄
𝐷
)0,1   (14) 
2.2.9.2 Condición en régimen permanente.  Las pérdidas son causadas por los saltos 
hidroeléctricos; están entre el 1 al 5% del salto bruto; en proyectos grandes las pérdidas 
son menores al 5% del salto bruto (Garcia Valdeolivas, 2013). 
2.2.9.3 Pérdida hidráulica.  Las pérdidas hidráulicas de carga en la tubería se pueden 
calcular con la fórmula de Manning como se muestra en la ecuación 15. El coeficiente n 






4/3 𝐿   (15) 
Donde: 
Δh = pérdida hidráulica,  
n = número de Manning 
v = velocidad del agua. 
Rh = radio hidráulico, (r/2 para secciones circulares) 
L= longitud de la tubería. 
2.2.9.4 Pérdida de carga localizada.  Este tipo de perdida depende de la geometría 
(forma) del accesorio. Existen factores para el cálculo de las pérdidas, para cada accesorio 
según su cambio de trayectoria. Se calcula con la expresión descrita en la ecuación 16 




   (16) 
Donde: 
KL = coeficiente de pérdidas por accesorios, ver figura 7. 
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Figura 7 Valores del factor KL para distintos accesorios. 
 
Fuente: (CENGEL, y otros, 2006)  
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CAPITULO III 
3. SÍNTESIS DEL DISEÑO DE UNA TUBERÍA DE PRESIÓN Y 
ACCESORIOS. 
Una tubería diseñada para un sistema hidráulico de una hidroeléctrica tiene que soportar 
presiones internas y externas; en las aproximaciones del cuarto de máquinas se tienen las 
presiones internas más altas causadas por el golpe de ariete (Garcia Valdeolivas, 2013). 
3.1 Cálculo del diámetro 
Considerando la optimización del diseño de la tubería de presión en las centrales 
hidroeléctricas, las relaciones empíricas se pueden agrupar en categorías, basados en 
parámetros usados, para determinar el diámetro óptimo de la tubería de presión.  
3.1.1 Relación empírica de Warnick.  Esta relación fue desarrollada para pequeños 
proyectos hidroeléctricos; está en función de la descarga (Singhal, y otros, 2015). 
𝐷𝑒 = 0,72𝑄
0,5    (17) 
Donde: 
De = diámetro óptimo exterior de la tubería de presión. 
Q = descarga 
3.1.2 Relación empírica entre la potencia instalada y la altura.  El cálculo del 
diámetro de la tubería de presión está en función de la capacidad instalada y el punto de 
altura (Hr). Esta relación fue desarrollada por Bier en 1945, Sarkaria en 1979 y Moffat en 
1990 (Singhal, y otros, 2015). 




)0,466     (18) 
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Donde: 
P = capacidad instalada, en MW. 
Hr = punto de altura, en m. 




0 ,60      (19) 
3.1.2.3 Relación de Warnick (1984).  Desarrolla en 1984 una fórmula para calcular el 
diámetro óptimo de la tubería de presión para hidroeléctricas, teniendo relaciones para 
saltos entre 60m a 315m y potencias entre 154MW a 730MW (Singhal, y otros, 2015). 




0 ,63 .    (20) 
3.1.3 Relaciones empíricas entre el caudal y la altura.  El cálculo del diámetro está 
en función de la descarga (Q) y el punto de altura Hr. Existen ecuaciones desarrolladas 
por Voetsch y Fresen 1938, USBR 1986, Fahlbusch 1987 entre otros (Singhal, y otros, 
2015). 






   (21) 




0,12     (22) 
3.2 Espesor 
El valor del espesor puede variar entre 15 - 35 mm incluso hasta 60 mm dependiendo de 
las condiciones de operación. El espesor se puede reducir si se utilizan regulizado res 
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apropiados. Para hallar el valor del espesor se aplica la relación en función del diámetro 




    (23) 
3.3 Cargas 
El diseño tiene que demostrar la seguridad de, resistir la presión interior, principalmente 
cuando se produce el golpe de ariete y en el caso de los túneles subterráneos debe soportar 
la presión exterior. 
Las cargas para el cálculo de las tuberías se pueden agrupar como: 
 Cargas sísmicas. 
 Cargas muertas 
 Cargas de llenado y vaciado (intermitentes). 
 Cargas de operación. 
En la tabla 2 se muestra una agrupación de las combinaciones de las cargas que se deben 
tomar en cuenta para el diseño de la tubería de presión (Hachem, y otros, 2009). 
Tabla 2. Combinación de las cargas de trabajo. 
 
Fuente: (Hachem, y otros, 2009) página 146  
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En este trabajo el estudio se concentrará en las cargas de operación, principalmente en las 
cargas vivas, servicio y excepcionales. 
3.3.1 Cargas Vivas.  Son las cargas que se producen por el funcionamiento, aparecen 
por el salto máximo estático (provocado por el golpe de ariete), salto mínimo, y presión 
máxima. Estas cargas son constantes durante la vida útil de la hidroeléctrica y su valor 
depende de la operación. 
3.3.2 Cargas excepcionales.  Estas pueden generar, cuando se produce cambios en 
el caudal tales como el cierre rápido de las válvulas, apertura y cierre rítmico de las 
válvulas (Garcia Valdeolivas, 2013). 
Tiempo para el cierre rápido. 
T=2L/a    (24) 
Donde: 
L= longitud de la tubería, en m 
a= velocidad, en m/s 
T= tiempo, en s. 
Tiempo para la apertura y cierre rítmico. 
T=4L/a    (25) 
Tabla 3. Factores de tensiones. 
 
Fuente: (Hachem, y otros, 2009) página 147 
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3.4 Coeficiente de seguridad 
Los coeficientes de seguridad para revestimiento de acero en túneles se calculan de 
acuerdo a las ecuaciones 26 y 27. Se define por los esfuerzos de referencia sobre el 
esfuerzo equivalente, también se puede expresar el factor de seguridad en función de la 
presión de inestabilidad sobre la presión de solicitación. Estas presiones aparecen por el 








     (27) 
Donde: 
C´= factor de seguridad. 
Pcr = presión crítica de inestabilidad, en MPa. 
Pd = presión de solicitación, en MPa. 
Tabla 4. Coeficiente de seguridad. 
 
Fuente: (CECT) 
3.4.1 Tensión admisible.  Es la carga máxima que se determina según el tipo de 
material; no permite las deformaciones de los materiales de manera permanente. Para los 
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cálculos de las tuberías forzadas se utiliza el criterio de límite de tensión admisible del 
acero. 
Tabla 5. Tensiones admisibles. 
 
Fuente: (Hachem, y otros, 2009) 
Para aceros con límites inferiores a 300MPa se aplica un margen de seguridad como se 
muestra en la tabla 6; y para aceros de alta resistencia de trabajo debe ser el límite elástico 
como al límite último (Hachem, y otros, 2009). 
Tabla 6. Límite elástico en función del golpe de ariete. 
 
Fuente: (Desing criteria for exposed hydro penstocks, 1978) 
3.4.2 Materiales de construcción para los accesorios.  En diferentes estudios se han 
desarrollo aleaciones para la fabricación de anillos de acero para las tuberías de presión, 
con normalizaciones en función del límite de fluencia. 
Tabla 7. Selección de materiales en función de la presión de trabajo. 
 
Fuente: (Hachem, y otros, 2009), página 147. 
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En la actualidad existen grados de resistencia superiores a 1110MPa, pero los aceros de 
960MPa de resistencia están estandarizados. 
3.5 Métodos para dimensionar los accesorios 
3.5.1 Te.  Es un accesorio que permite la distribución del flujo de fluido. Su 
geometría normalmente es de tres diámetros iguales como se muestra en la figura 8, su 
conexión puede ser roscada hasta las ocho pulgadas, superadas este valor se recomienda 
utilizar bridas. Cuando se tiene que fabricar diámetros grandes se utilizan láminas de 
acero. 
3.5.1.1 Cálculo para la dimensión de la cruz.  Es un accesorio diseñado para distribuir 
la trayectoria de un fluido, Las dimensiones de la te o cruz se calcula de acuerdo a la 
ecuación 28. 
𝐴 = 0,5𝐷0 + 𝑓𝐷0.    (28) 
Donde: 
A= longitud de la cruz desde la línea central para el final. 
fD0= factor para el cálculo de D0 de una te, lateral. 
D0=diámetro cilíndrico de la te.  
Figura 8. RELACIÓN DE DIMENSIONES DE LA TE. 
 
Fuente: ANSI/AWWA C208-12. 
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3.5.2 Codo.  Es un accesorio que permite cambiar de dirección del flujo de fluidos, 
debido al cambio de dirección se producen altas fuerzas en la superficie interna del codo, 
en un codo mitrado, es necesario suavizar la geometría donde el ángulo adecuado de 
flexión ∆, sea lo más bajo posible para no producir cabios bruscos de trayectorias.  
Para un diseño específico de un codo se tienen que considerar características hidráulicas, 
espacios requeridos, contracciones de manufacturación, tensiones considerables, y cortes 
especiales centrados en una línea común de nominada R ver figura 9. 
Las dimensiones para la fabricación de los codos de acero recomendadas son las 
siguientes relaciones. 
3.5.2.1 Cálculo del radio recomendado (R). 
𝑅 = 𝑛𝑐 ∙ 𝐷𝑜    (29) 
Donde: 
R =  radio de la línea central ver figura 10. 
nc = factor multiplicador 
D0 = diámetro externo de la tubería de acero. 
3.5.2.2 Cálculo de la longitud tangencial del codo (T).   
𝑇 = 𝑛𝑐 ∙ 𝐷𝑜 ∙ 𝑇𝑎𝑛[
∆
2
]   (30) 
Donde: 
∆= Angulo adecuado de deflexión. 
3.5.2.3 Cálculo de la longitud mínima recomendada del codo (L).   
𝐿 = 𝑛𝑐 ∙ 𝐷𝑜 ∙ 𝑇𝑎𝑛[
∆
2
] − 𝐷𝑜(𝑛𝑐 − 0,5) tan [
𝛥
2𝑘
] + 𝑓𝐷𝑜  (31) 
3.5.2.4 Cálculo de la longitud del segmento interior del codo (S). 
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𝑆 = 𝐷𝑜(2𝑛𝑐 − 1) tan [
𝛥
2𝑘
]   (32) 
Donde: 
K = variable escalar 
Figura 9. Relación de dimensiones para el codo. 
 
Fuente: ANSI/AWWA C208-12 
Según el tipo de ángulo que forma el codo tenemos que el factor K será:  
K=3 para un codo de 45°<Δ≤67.5° 
K=4 cuando 67,5°<Δ≤90. 
3.5.3 Bifurcador.  Es un accesorio que divide al flujo de fluidos en una manera muy 
fuerte provocando que se generan varios esfuerzos de valores altos. Cuando se necesita 
este accesorio en un tamaño grande se utiliza láminas de acero para su fabricación. Debido 
a que es un accesorio que va a soportar grandes presiones, es necesario colocar una lámina 
de acero como un refuerzo en las descargas. 
El bifurcador se puede dimensionar con los coeficientes de relación del caudal de desvío 
sobre el caudal principal como se observa en la tabla 8. Se puede encontrar los valores de 
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las variables dimensionadas en la norma USBR (1977, pág. 11). 
Figura 10. Relación de dimensiones para el bifurcador. 
 
Fuente: (USBR, 1977) página 11. 
Tabla 8. Dimensiones para el bifurcador. 
No de Curva d0/d ∆ θ L 
5 0,349 60° 13 1/2° 2,7 da 
6 0,581 90° 12 1/2° 2,7 da 
7 0,581 60° 13 2,6 da 
8 0,581 45° 13 1/2° 2,0 da 
Fuente: (USBR, 1977) página 11. 
Figura 11. Relación de dimensiones para el bifurcador. 
 
Fuente: (USBR, 1977) página 11. 
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3.6 Central hidroeléctrica 
3.6.1 Clasificación de las Centrales Hidroeléctricas.  Para clasificar las centrales 
hidroeléctricas se consideran algunos parámetros como, el tipo de construcción, 
capacidad hidráulica, potencia instalada: 
3.6.1.1 Según el tipo de embalse: 
 Centrales de pasada 
 Centrales de regulación 
 Centrales de acumulación. 
3.6.1.2 Según al tamaño de saltos: 
 De pequeña altura: H ≤ 14,99 m 
 De mediana altura: 15 ≤H≤49,99 m 
 De gran altura: H ≥ 50 m 
3.6.1.3 Según la potencia instalada: 
 Micros centrales: P < 1,2 MW 
 Centrales de pequeña potencia: 1,2 MW≤Pa<90,8MW. 
 Centrales de mediana potencia: 10,0MW ≤Pa<47,8MW 
 Centrales de gran potencia 47,8MW ≤Pa<3600MW 
3.6.2 Funcionamiento.  Por medio de una presa se acumula cierta cantidad de agua 
formando un embalse. Con el fin de generar un salto cuya energía pueda transformarse  
de potencial a energía eléctrica, se sitúa aguas arriba de la presa una toma de admisión 
protegida por una rejilla metálica. 
Esta toma de admisión tiene una cámara de compuertas que controla la admisión del agua 
a una tubería forzada que tiene por fin llevar el agua desde las tomas hasta las máquinas 
de la central. El agua en la tubería forzada transforma su energía potencial en cinética, es 
decir, adquiere velocidad. 
Al llegar a las máquinas, actúa sobre los álabes del rodete de la turbina, haciéndolo girar 
y perdiendo energía. Ya hace que el generador produzca energía. 
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3.7 Principios de la Dinámica de fluidos computacional 
La dinámica de fluido computacional.es una herramienta informática que es útil para el 
campo de la ingeniería de desarrollo, se utiliza en varios sectores como hidráulica (redes 
de tuberías), química, metalurgia, aeroespacial. Simulación de procesos con o sin 
transferencia de calor, mezcla entre fluidos distintos, etc. Su aplicación se centra en: a) 
resolver principalmente las tres leyes que gobiernan el flujo de fluidos, b) la formulac ión 
las ecuaciones matemáticas que gobiernan estas tres leyes, y, c) discretizar estas 
ecuaciones y transfórmales en algebraicas para encontrar el valor de las variables de 
estudio que pueden ser presión, velocidad, caudal, etc. Las ecuaciones de estudio son: 
 Ecuaciones diferenciales o parciales 
 Ecuaciones integrales. 
3.7.1 Usos.  El CFD es una herramienta informática útil para predecir el 
comportamiento del flujo de fluido en algún cuerpo, (este flujo puede ser interno o 
externo) estudia analizando los fenómenos físicos como es la velocidad, presión, 
tensiones, etc. el estudio computarizado puede realizar simulaciones visuales y recoger 
datos de los valores de los fenómenos físicos. 
La confiablidad de los valores de estos resultados depende del correcto uso de los 
paquetes computacionales. 
El uso del CFD tiene el propósito de: 
 Hallar un diseño óptimo que satisfaga las condiciones necesarias de uso en algún 
elemento. 
 Determinar el comportamiento de circulación del flujo del fluido. 
 Revisar (mejorar) y desarrollar nuevos diseños. Antes de construirlos físicamente. 
 Identificar fenómenos físicos como: esfuerzos, tensiones, cavitación, velocidad, 
flujo másico, caudal, etc. y sus causas, verificar si estos fenómenos pueden 
ocasionar alguna inconveniencia como deterioro en el equipo o accesorio. 
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 Tener una perspectiva real del funcionamiento o comportamiento de algún 
elemento o equipo. 
Entre otros propósitos, que dependen de la necesidad de encontrar algún objetivo  
específico que se plante, ya que el CFD estudia se utiliza para analizar fluidos 
compresible, incompresibles, newtonianos, no newtonianos estables, no estables 
transitorios etc.  
3.7.2 Fundamento matemático del CFD.  La dinámica de fluido computacional es 
una rama de la mecánica de fluidos en donde se aplica métodos de solución numérica que 
sirven para resolver la ecuación de transporte de flujo estacionario y no estacionario. 
3.7.2.1 El Dominio Computacional.  Es una región que puede ser bidimensional o 
tridimensional (en DFC es la representación liquido) donde se solucionan las ecuaciones 
que gobiernan el flujo de fluidos. 
Figura 12. Dominio computacional. 
 
Fuente: Autor 
3.7.2.2 Malla.  Conocida como red de nodos; es la división del dominio computaciona l 
en pequeños elementos llamadas celdas, si el análisis es en 2D el domino de las celdas 
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son áreas, para un análisis en 3D el dominio de las celdas son volúmenes (Vaughan, 
2009). 
Figura 13. Malla en 2D. 
 
Fuente: Autor 
3.7.2.3 Ecuaciones para el desarrollo del CFD.  Las ecuaciones de transporte de 
continuidad (conservación de la masa) y Navier-Stokes (segunda ley de Newton), ayudan 
a predecir el movimiento del fluido, su solución se lo hace con una computadora dado 
por su complejidad (Knut, 2005). 
3.7.2.4 Leyes fundamentales en el flujo de fluidos.  La conservación de las leyes trata 
de modelar los principios físicos, en una forma de cantidad de volumen igualado al flujo 
que sale del volumen del control. 
 Conservación de la masa. 
 Conservación del momento. 
 Conservación de la energía. 
3.7.2.5 Ecuación de la continuidad.  (Conservación de la masa) en un flujo de un 
fluido incompresible que a traviesa por un conducto cerrado no existe pérdida de masa, 
por lo tanto caudal que entra es igual al caudal que sale. 
∇⃗ ∗ ?⃗? = 0     (33) 
Donde: 
∇⃗ = gradiente vectorial. 
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3.7.2.6 Ecuación de Navier-Stokes. (Ecuación de transporte): Describe totalmente el 
campo de velocidad en un flujo matemáticamente y permite desarrollar las ecuaciones de 
conservación de la masa y momento. En el flujo de un fluido incompresible Newtoniano; 
permite determinar los valores de (cortes de tensiones proporcionales y la velocidad de la 
deformación) (CENGEL, y otros, 2006). 
(∇⃗ ∗ ?⃗? )?⃗? = −
1
𝜌
∇⃗ 𝑃´+ 𝑣   (34) 
Estas dos ecuaciones representan el transporte en el dominio computacional de la cantidad 














= es la derivada parcial de la velocidad en la dirección x 
𝜕𝑣
𝜕𝑦
= es la derivada parcial de la velocidad en la dirección y 
𝜕𝑤
𝜕𝑧
= es la derivada parcial de la velocidad en la dirección z 
u= es la componente vectorial de la velocidad en x. 
v= es la componente vectorial de la velocidad en y. 
w= es la componente vectorial de la velocidad en z. 
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3.7.2.7 Pasos para la solución: 
 Generar un dominio computacional. 
 Escoger el tipo de fluido. 
 Especificar las condiciones de frontera. 
 Proceder a solucionar los parámetros numéricos. 
 Los valores de las variables en la primera aproximación se especifican en cada 
celda. 
 Las ecuaciones de movimiento se discretizan y se transforman en algebraicas. 
 Se resuelve por iteración. En la mayoría en el centro de cada celda. 
 Cuando converge la solución, las variables como el campo de flujo v y p se trazan 
y analizan de manera gráfica (Freziger, y otros, 2002). 
3.7.2.8 Formas de aplicación en las ecuaciones.  Se puede aplicar de dos formas a) 
ejecutando un balance de masa o momento en un VC fijo en el espacio-referido o b) tomar 
el valor de cambio de la masa con las aproximaciones Eurelianas o momento en un 
volumen específico de la continuidad en estos movimientos a través del espacio-referido 
con las aproximaciones Lagrangianas (Rajesh, 2016). 
Para un tiempo t0, la partícula tiene una posición P (xo, yo) 
Vista lagrangiana. 
 𝑉𝑝⃗⃗  ⃗(𝑡𝑜) = 𝑉𝑜⃗⃗  ⃗. 
 𝑥𝑜(𝑡𝑜) = 𝑥𝑜 
 𝑦𝑝(𝑡𝑜) = 𝑦𝑜 
Vista Euteriana. 
 ?⃗? (𝑥𝑜, 𝑦𝑜, 𝑡𝑜) = 𝑉𝑜⃗⃗  ⃗. 
Flujo constante. 
 ?⃗? (𝑥𝑜, 𝑦𝑜) = 𝑉𝑜⃗⃗  ⃗ 
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Donde: 
𝑉𝑜⃗⃗  ⃗= velocidad instantánea 
x0= coordenada cartesiana en x. 
y0= coordenada cartesiana en y. 
3.7.2.9 Elementos y formas de interpolación de las funciones.  Para el caso de un 
mallado triangular. Los nodos de sus vértices giran en sentido anti horario, estos son 
llamados 1, 2 y 3. Los valores independientes de la variable Ф es calculada y almacenada 
en estos puntos nodales. 
De esta forma, se evalúa en un punto arbitrario (x, y) dentro el elemento pude ser 
aproximado con una interpolación lineal (Vaughan, 2009). 
Ф ≈ ax+ by+ c    (39) 
Las constantes a, b y c satisfacen las relaciones de cada nodo. 
Ф ≈ aXi+ bYi+ c,  i=1, 2, 3   (40) 
Escribiendo la ecuación (25) en términos de la función. N1, N2 y N3, donde. 
𝑁𝑖(𝑥,𝑦) = {
1,   𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖
0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖
  (41). 
∑ 𝑁𝑖(𝑥, 𝑦) = 1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑡𝑜.3𝑖=1    (42) 
Así semejante, sobre el elemento, los campos continuos no conocidos pueden ser 
expresados como la combinación lineal de los valores para los nodos i=1, 2,3. 
Ф(x, y) ≈ ∑ 𝑁𝑖(𝑥,𝑦)𝜙𝑖
3
𝑖=1    (43) 
Donde: 
Ф= valores de las variables físicas como velocidad, presión, temperatura, etc. 
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Figura 14. Triángulos donde se almacena la información. 
 
Fuente: (Vaughan, 2009) 












[(𝑥2𝑦3 − 𝑥3𝑦2) − 𝑥1(𝑦3 − 𝑦2) + 𝑦1(𝑥3 − 𝑥2)]  (45) 
Y también se puede desglosar esta área respecto a un punto p con las coordenadas (p, 












[(𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1) − 𝑥𝑝(𝑦2 − 𝑦1) + 𝑦𝑝(𝑥2 − 𝑥1)]  (48) 










   (49) 
Cuando el punto p coincide con el nodo i (=1, 2 o3) forma de la función es 𝑁1 = 1, y 
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cunado el punto p es cualquier lado de un elemento opuesto al nodo i, la zona del 
subelemento es cero. 
𝐴𝑝23 + 𝐴𝑝31 + 𝐴𝑝12 = 𝐴123    (50) 





+ ∬ 𝜌𝑈 ∗ 𝑑𝑆
𝐴
= 0  (51) 
La forma diferencial de la ecuación de la continuidad. 
𝜕𝜌
𝜕𝑡
+ ∇ ∗ (𝜌𝑈) = 0    (52) 
3.7.2.10 Región de Soporte.  La región de soporte es una área que rodea a un nodo 
determinado (i) en su totalidad en forma de estructuras triangulares y los límites de la 
región están definidos por los nodos vecinos en la figura 15 se puede apreciar a 7 nodos 
vecinos al nodo i, los cuales llevan información de los variables físicas, como pueden ser 
la velocidad, presión, etc. Y a la unión de estos nodos crean una área imaginaria que se 
denomina volumen de control. 
Para la descritizacion de esta área se enumeran los nodos en sentido anti horario y se 
desarrolla en esta área las ecuaciones de transporte. 
Figura 15.  Triángulos donde se almacena la información  
 
Fuente: (Vaughan, 2009) 
3.7.2.11 Método de Volumen finito.  Este método analiza un punto determinado en el 
espacio respecto con los puntos vecinos. Para aplicar el método de volumen finito MVF, 







+ ∫ 𝛻 ∗ (𝜌Фū)𝑑𝑉
𝑣𝑐
= ∫ 𝛻 ∗ (𝛤𝛻𝜙)𝑑𝑉
𝑣𝑐
+ ∫  𝑆𝜙𝑑𝑉𝑣𝑐  (53) 
Utilizando el teorema de divergencia de gauss se trasforma en integrales de superficie a 






+ ∫ ἢ ∗ (𝜌Фū)𝑑𝐴
𝐴
= ∫ ἢ ∗ (𝛤𝛻𝜙)𝑑𝐴
𝐴
+ ∫  𝑆𝜙𝑑𝑉𝑣𝑐  (54) 
El problema es desarrollar la discretización. Para esto se calcula el termino Ф para las 
caras del volumen de control y a través de las fronteras (Vaughan, 2009). 
Para esta demostración se aplicara en una dimensión y estado estático. Esta ecuación es 








) + 𝑆∅   (55) 
Para una dimensión: 
Figura 16. Volumen de control para una dimensión. 
 
Fuente: (Sezai, 2014) capitulo 5 página 2 















+ ∫ 𝑆∅𝑑𝑉𝑣𝑐   (56) 
Aplicando el teorema de Gauss´ para los términos de convección y la Difusión, y 
linealizando los términos fuente, la ecuación de encima resulta. 










+ 𝐴(𝑆𝑢 + 𝑆𝑝∅𝑝) (57) 
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Donde A es la superficie lateral de la cara del VC. 
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) − 𝛤𝑤𝐴𝑤 (
𝜙𝑃−𝜙𝑊
𝛿𝑥𝑊𝑃
) + 𝐴(𝑆𝑢 +𝑆𝑃𝜙𝑃) (64) 
Asignado aéreas iguales a𝑃, a𝑊 , y a𝐸 para el valor del coeficiente 𝜙 en los nodos P, W y 
E respectivamente la ecuación superior resulta: 
















    (65) 
𝑎𝑃 = 𝑎𝑤 + 𝑎𝐸 + (𝜌𝑢)𝑒 − (𝜌𝑢)𝑤  (66) 
Para dos dimensiones: 
Figura 17. Volumen de control para Dos dimensiones. 
 
Fuente: (Sezai, 2014) capitulo 5 página 2 
Cada nodo tiene cuatro nodos adyacentes los cuales se denotan con N, S, E y W; en este 
caso el resultado es el siguiente. 
𝑎𝑃𝜙𝑃 = 𝑎𝑤𝜙𝑤 + 𝑎𝐸𝜙𝐸 + 𝑎𝑆𝜙𝑆 + 𝑎𝑁𝜙𝑁 + 𝑆𝑢  (67) 
Para tres dimensiones: 
Figura 18. Volumen de control para Tres dimensiones. 
 
Fuente: Autor. 
Cada nodo tiene seis nodos adyacentes los cuales se denotan con N, S, E, B, T y W; en 
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este caso el resultado es el siguiente. 
𝑎𝑃𝜙𝑃 = 𝑎𝑤𝜙𝑤 + 𝑎𝐸𝜙𝐸 + 𝑎𝑆𝜙𝑆 + 𝑎𝑁𝜙𝑁 + 𝑎𝑇𝜙𝑇 + 𝑎𝐵𝜙𝐵 + 𝑆𝑢 (68) 









) + 𝑞𝜙   (69) 
Conceptos Básicos.  La solución se realiza en cada nodo de una malla. Las líneas que 
forman la malla no deben intersecares entre sí. 
Figura 19. Una malla cartesiana de 2D. 
 
Fuente: (Freziger, y otros, 2002) 
Para 2D cada nodo es identificado con unos índices, (i, j) en 2D y (i,j,k) en 3D; los nodos 
vecinos son definidos por un incremento o reducción por uno de sus índices por unidad. 
La ecuación genérica (39) es lineal en 𝜙. Puede ser aproximada por un sistema de 
ecuaciones algebraicas lineales. Cada uno de estos nodos tiene un valor desconocido de 
una variable.  
Lo último es la relación entre el valor de la variable en aquellos nodos y algunos de los 
nodos vecinos remplazando los términos en la ecuación (37) para una diferencia finita 
aproximada. La idea detrás de las aproximaciones de la diferencia finita es dar una 











.   (70) 
Expansión de la Serie de Taylor. Cualquier función continua diferenciable 𝜙(x) en la 
proximidad de 𝑥𝑖 puede ser expresada como una serie deΔ Taylor. Para obtener 



























    (73) 
Sistemas de ecuaciones algebraicas.  Considerando los nodos de una malla cuadriculada 
la aproximación de la diferencia finita provee una ecuación para cada nodo, el nodo 
contiene el valor de la variable y también los nodos vecinos. Analizando el caso lineal 
similarmente se puede obtener para el caso no lineal, el resultado de la desratización es 
un sistema de ecuaciones algebraicas lineales de la forma [5]. 
𝐴pϕp + ∑ 𝐴𝑙ϕ𝑙𝑙 = 𝑄𝑝   (74) 
Donde P es el nodo donde la ecuación diferencial parcial es aproximada y el índice l 
recorre sobre los nodos vecinos en aproximaciones de diferencia finita. Esta nodo P y sus 
vecinos forma la llamada molécula computacional  
Figura 20. Moléculas computacionales. 
 
Fuente: (Freziger, y otros, 2002) 
El número de ecuaciones no conocidas debe ser iguales, allí para cada nodo cuadriculado. 
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Para el cálculo de las incógnitas de estas ecuaciones se puede armar una matriz de la 
siguiente forma. 
𝐴𝜙 = 𝑄     (75) 
Donde A es el cuadro coeficiente matricial, 𝜙 es un vector (o columna matricial) contiene 
los valores do las variables de la malla nodal, y Q es el vector que contiene el termino en 
el lado derecho de la ecuación (75).  
Tabla.9. Subíndices para la localización de los vectores. 
Posición de la cuadricula Notación cardinal Posición de almacenamiento 
I, j, k  P L=(k-1)NjNi+(i-1)Ni+j 
i-1,i,k  W l-Nj 
I,j-1,k S l-1 
I,j+1,k N l-1 
I+1,j,k  E L+nj 
i,j,k-1 B l-NiNj 
I,j,k+1 T L+NiNj 
Fuente: (Freziger, y otros, 2002), página 56. 
Las ecuaciones algebraicas linealizadas para dos dimensiones se pueden escribirse de la 
siguiente forma. 
𝐴𝑙 ,𝑙−𝑁𝑖∅𝑙−𝑁𝑖 + 𝐴𝑙 ,𝑙−1∅𝑙−1 + 𝐴𝑙 ,𝑙∅𝑙 + 𝐴𝑙,𝑙+1∅𝑙+1 + 𝐴𝑙,𝑙+𝑁𝑖∅𝑙+𝑁𝑖 = 𝑄𝑙 . (76) 
Estructura matricial para la solución. 





] = [𝑄𝑃]   (77) 
Cada nodo es identificado con un índice l con esto la posición relativa de almacenamiento 
puede ser escrito. 
𝐴𝑊𝜙𝑊 + 𝐴𝑆𝜙𝑆 + 𝐴𝑃𝜙𝑃 + 𝐴𝑁𝜙𝑁 + 𝐴𝐸𝜙𝐸 = 𝑄𝑃   (78) 
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3.8 Software CFD 
En la actualidad existen varios programas que permiten la simulación hidráulica. Los 
cuales se basan en la discretizacion  de ecuaciones y convergencia de valores de las 
constantes físicas involucradas en el fenómeno. 
3.8.1 Flow simulation.  Es una plataforma del Solidworks que puede simular el flujo 
de fluidos, transferencia de calor, en estado estable, transitorio: y las fuerzas de fluidos 
fundamentales para el éxito del diseño. 
 Dinámica de fluidos computacional. 
 Factores de confort termico. 
 Visualización de simulaciones. 
 Análisis térmico de fluidos. 
 Gestión térmica de dispositivos electrónicos. 
 Análisis de flujo de fluidos. 
3.8.2 Ansys Fluent.  Es una plataforma con muchos comandos para realizar 
modelados físicos como trasporte de fluidos, transferencia de calor y aplicaciones 
industriales. Su interfaz de usuario es muy completa; permite realizar el estudio con las 
variables y condiciones fijas que el usuario requiera.  
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CAPÍTULO III 
4. ANÁLISIS DE LOS FENÓMENOS EN EL FLUJO DE FLUIDOS 
APLICANDO CFD. 
El presente trabajo se refiere al análisis del flujo de fluidos en los accesorios como se 
mencionó en el capítulo 2, para este análisis se utilizara las plataformas computaciona les 
SolidWorks Flow Simulation, Ansys Fluent. Estos programas permitirán realizar el 
estudio en forma transitoria permanente y tridimensional. Para tener una mejor precisión 
y presentación de los resultados. 
4.1 Introducción. 
Una simulación en CFD se basa en tener claro el problema para poder llegar a la solución 
el flujo de fenómenos donde el fundamento matemático será la resolución de las 
ecuaciones de Navier Stokes que están involucradas las leyes de la conservación de la 
masa y la conservación del momento (fuerza de empuje), en este estudio se puede tener 
dos casos. Primero flujo estable quiere decir velocidad constante en el transcurso de 
tiempo. Segundo flujo transitorio es la variación de la velocidad en determinados lapsos 
de tiempo en este caso se refiere al golpe de ariete. 




Donde el pre-proceso se refiere a la adquisición de datos; pueden ser teóricos o 
experimentales y tener la condición de la geometría especificada en el capítulo 2 además 
en este paso se realiza el CAD, mallado, el ingreso de las condiciones de frontera y la 
programación de metas que sean necesarios.  
El proceso es donde se involucra a la solución numérica que realice el programa. Para 
este caso se aplicara el método de volumen finito. El post-proceso se refiere al muestreo 
de los resultados en gráficos, tablas.  
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4.2 Mallado. 
El mallado en 3D consiste en dividir el domino computacional en pequeños volúmenes 
de control de diferentes formas como: cubo, tetraedros, prismas, entre otros. El tamaño 
es relativo en algunos casos dependiendo la forma de la geometría, entre más pequeñas 
sean las divisiones el resultado será más aproximado al real. En este trabajo se lo realizara 
con divisiones tipo cubo para el estudio en solidworks flow simulation y tetraedro en 
ansys fluent. 
4.2.1 Mallado en solidworks y calidad.  El mallado en Solidworks divide al dominio 
computacional en forma de cubos los cuales se pueden cambiar su tamaño para tener 
mayor precisión en los resultados. 
Para garantizar la uniformidad de la malla se debe cumplir con un factor de tamaño 
denominado Ratio, este factor multiplica el valor del tamaño (Size ver en la figura 21) de 
la arista del cubo en cada eje x, y, z. Para una mayor uniformidad este valor debe ser uno 
en cada eje o si es necesario aumentar el tamaño de las aristas es recomendable que los  
valores del tamaño Size sean equivalentes. 
Figura 21. Calidad de malla para el codo. 
 
Fuente: Autor 




Figura 23. Calidad de malla para el Bifurcador. 
 
Fuente: Autor 
Figura 24. Calidad de malla para en la Te. 
 
Fuente: Autor 
4.2.2 Mallado en Ansys y calidad.  Para el mallado de ANSYS se utilizara la 
plataforma llamada ICEM-CFD. En donde el dominio computacional de lo dividirá en 
forma de tetraedros, estos son comúnmente usados para un flujo turbulento y sus 
resultados son más confiable cuando se analiza a un flujo inestable.  
La calidad depende del tamaño de los tetraedros, teniendo como indicadores desde un 
valor de aproximación de cero que es una calidad de malla muy mala, hasta un valor de 
aproximación de 1que es de una calidad excelente. Ansys recomienda que se puede 
definir como un buen mallado cuando se toma valores mayores de 0.01. (Ansys-Inc., 
2015) 
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Figura 25. Calidad de malla para el Bifurcador. 
 
Fuente: Autor 




Figura 27. Calidad de malla para la T 
 
Fuente: Autor 
4.3 Programación de campos para la solución. 
Para tener los resultados más precisos y necesarios. Se tiene que saber programar bien en 
los comandos y especificar las condiciones del fluido, físicas, térmicas y de operación. 
Los resultados obtenidos dependerán mucho de estas condiciones, en esta sección se 
tratara de ilustrar como se debe ingresar los datos. 
4.3.1 Propiedades del fluido. 




Figura 29. Viscosidad dinámica en solidworks flow simulation 
.  
Fuente: Autor 
Figura 30. Condición de la pared en solidworks flow simulation. 
 
Fuente: Autor 




Figura 32. Propiedades del agua en Ansys Fluent. 
 
Fuente: Autor. 
4.3.2 Condiciones de frontera.  En este caso los datos de condición de frontera son 
teóricos basados en el trabajo de grado antecesor del presente trabajo. Donde tenemos la 
condición de no sobrepasar la presión estática del valor de 5.313 MPa. Cuando se trabaja 
con un flujo totalmente desarrollado y condiciones estables (la velocidad debe ser 
constante). 
En este caso las condiciones de frontera están situadas en tres partes del accesorio, en la 
entrada donde se va a dar un valor de velocidad, en la salida donde de específica que no 
sobre pase el valor de la presión estática es 5313600 Pa y finalmente se especificara la 
pared con su respectiva rugosidad del material. 
Una presión estática es asumida para ser constante sobre la salida, debe tener un equilib r io 
radial en la distribución de presión. 
Para la determinación de los parámetros turbulentos. Los valores de los límites se requiere 
para: 
 Turbulencia de energía cinética k. 
 Turbulencia de la disipación del valor de ε. 
Existen cuatro métodos disponibles para determinar los parámetros de turbulencia. 
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 K y ε explícitos. 
 Intensidad de turbulencia y escala de longitud turbulenta. 
 Intensidad de turbulencia y turbulencia de viscosidad de radio. 
 Intensidad de turbulencia y diámetro hidráulico. 
4.3.2.1 Intensidad de turbulencia.  La intensidad y longitud de escala dependen de las 








    (79) 
Donde 
K= energía cinética de turbulencia. 
u= es magnitud de la velocidad local,  
Intensidad = 5% y la longitud de escala es igual al diámetro hidráulico. Esto sucede 
cuando el flujo es completamente desarrollado. 
4.3.2.2  Condición de frontera para el codo en solidworks flow simulation. 




Figura 34. Condición de frontera para la salida de fluido. 
 
Fuente: Autor 
4.3.2.3 Condición de frontera para el bifurcador. 
Figura 35. Condiciones de frontera para el bifurcador. 
 
Fuente. Autor 




4.3.2.4 Condición de frontera para la Te.  La te se simulará como el accesorio 
instalado en el sistema de la chimenea de equilibrio. 
Figura 37. Condiciones de frontera de entrada para la Te. 
 
Fuente: Autor 




Figura 39. Condiciones de frontera para la salida a la chimenea de flujo en la Te. 
 
Fuente: Autor 
4.3.3 Programación de los residuos.  En esta parte por medio de activación de 
comandos se le pide al programa que muestre los fenómenos físicos e hidráulicos en las 
partes donde se necesita observar. Además esto sirve para convalidar con los datos de 
entrada (condiciones de frontera). 
4.3.3.1 Programación de los residuos en Solidworks Flow Simulation.  En este caso 
se va a programar los valores que de los fenómenos físicos en las áreas de los accesorios. 
Es necesario especificar que las áreas de entrada y salida del fluido son imaginarias donde 
se puede hallar datos solo de flujo de fluidos, y en las áreas de la pared donde se va a 
determinar el efecto de la presión estática provocada por el flujo de fluido. Estas áreas 
escogidas deben estar en contacto con el fluido. 




Como se puede observar en la figura los valores que se pide encontrar en la pared del 
codo son: Presión Estática máxima, Fuerza Normal, Fuerza y Fuerza de fricción. 








Como se puede observar en la figura los valores promedios que se pide encontrar en la en 
la entrada y salida del flujo en el codo son: presión estática, presión total, presión 
dinámica, flujo másico, velocidad, viscosidad turbulenta, longitud turbulenta, intens idad 
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turbulenta, energía turbulenta, disipación turbulenta, fuerza normal, fuerza y esfuerzo 
cortante. 
4.3.3.2 Programación de los residuos en Ansys Fluent. 
Figura 43. Residuos en la pared. 
 
Fuente: Autor 
Damos clik en la parte de Monitors seguido de Create y especificamos en cada parte del 
accesorio. En la figura de abajo la pared esta como solid_1_1 y está programada para que 
recolecte los valores de la presión estática. 




Figura 45. Residuos de tensiones de Reynolds en la entrada del flujo. 
 
Fuente: Autor 
4.4 Resultados estacionarios del Análisis CFD. 
Primero se simulará el flujo con una velocidad constante por lo tanto no depende del 
tiempo. Con esto se quiere observar los fenómenos de flujo de fluidos, los programas 
calcularan hasta que convergen automáticamente, para que los resultados sean confiab les 
se debe refinar la malla lo más posible. 
4.4.1 Resultados de la te en SolidWorks Flow Simulation. 




Figura 47. Contornos de presiones. 
 
Fuente: Autor. 
4.4.2 Diagramas de perfiles 




Figura 49. Ploteo de datos de la variación de la presión l. 
 
Fuente: Autor. 
Figura 50. Comprobación de convergencia de los caudales. 
 
Fuente: Autor. 
En la figura anterior SG Volume Flow Rate 1 representa al caudal de entrada, SG Volume 
Flow Rate 2 y SG Volumen Flow Rate 3 representa el caudal de salida. La sumatoria de 
los tres valores da un valor de 0. 
4.4.2.1 Verificación de la velocidad teórica. 








=5,375m/s    
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Figura 51. Comprobación de convergencia de la velocidad en la entrada como la salida. 
 
Fuente: Autor. 
Figura 52. Comprobación de convergencia de los valores de esfuerzos en la pared. 
 
Fuente: Autor. 
En la figura 52 se determina el valor de la presión estática de 5313356.11 Pa, comparando 
con la presión límite de 5313600Pa (Cedeño Morales, 2014), y los demás valores de la 
fuerza normal, fuerza y la fuerza de fricción, es tambien calculado en toda la pared (ver 
figura 38). 
En la figura 54 la curva de color azul representa la velocidad de recirculación del fluido 
en la salida a la chimenea de equilibrio.  
4.4.3 Resultados de la te en Ansys Fluent.  




Figura 54. Tensiones de flujo. 
 
Fuente: Autor. 
En la figura 53 se muestra los contornos de la presión en la pared del accesorio, en la 
figura 54 de se puede observar el flujo de recirculación en la parte inferior del gráfico. 
Esta parte es donde se conecta a la chimenea de equilibrio. 
4.4.4 Resultados del bifurcador en SolidWorks Flow Simulation.  Primero se 
simulará el flujo con una velocidad constante por lo tanto no depende del tiempo. 




Figura 56. Contornos de presiones. 
 
Fuente: Autor. 




Figura 58. Perfil de presiones en la entrada. 
 
Fuente: Autor. 
Figura 59. Comprobación de convergencia de los caudales. 
 
Fuente: Autor. 
En la figura anterior SG Volume Flow Rate 1 representa al caudal de entrada, SG Volume 
Flow Rate 2 representa el caudal de salida de la sección grande, SG Volumen Flow Rate 
3 representa el caudal de salida de la sección pequeña. La sumatoria de los tres valores  
da un valor de error del 0.0007 es representado por Flow Rate 4. 
4.4.4.1 Verificación de la velocidad teórica en la entrada. 








=5.273m/s    
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Figura 60. Comprobación de convergencia de la velocidad de entrada SGAvVelocity 1. 
 
Fuente: Autor. 




𝜌 ∗ 𝑣2 =
1
2
1000𝑘𝑔/𝑚3 ∗ (5,273𝑚)2 =13909,2 Pa   
Figura 61. Comprobación de convergencia de la presión dinámica en la entrada SG Av 
Dynamic Pressure 1 
 
Fuente: Autor. 
Desde las figuras (60) hasta la (61) los índices 1, 2 y 3 representan a las áreas de la entrada, 
salida grande y de la salida pequeña respectivamente. En áreas se analizan el flujo de 
fluidos. 
Figura 62. Comprobación de convergencia de los valores de esfuerzos en la pared. 
 
Fuente: Autor. 
En la figura 62 se determina el valor de la presión estática de 5318256.56 Pa, comparando 
con la presión límite de 5313600Pa (Cedeño Morales, 2014), y los demás valores de la 
fuerza normal, fuerza y la fuerza de fricción, es también calculado en toda la pared (ver 
figura 38). 
4.4.5 Resultados del bifurcador en Ansys Fluent.  Del mismo modo para los cálculos 
en ansys fluent, se los programa como un flujo en estado permanente de tiempo, sin 
 61 
variación de la velocidad. 
Figura 63. Contornos de presión. 
 
Fuente: Autor. 




4.4.6 Resultados del codo en SolidWorks Flow Simulation.  Primero se simulará el 
flujo con una velocidad constante por lo tanto no depende del tiempo. 
Figura 65. Contornos de velocidad. 
 
Fuente: Autor. 




Figura 67. Perfil de presiones en la entrada y salida del codo 
 
Fuente: Autor. 
Figura 68. Comprobación de convergencia de los valores de los caudales. 
 
Fuente: Autor. 
Donde SG Volume Flow Rate 1 representa al caudal de entrada, SG Volumen Flow Rate 
2 representa el caudal de salida. 
4.4.6.1 Verificación de la velocidad teórica en la entrada. 








=5.36m/s     








𝜌 ∗ 𝑣2 =
1
2
1000𝑘𝑔/𝑚3 ∗ (5.36𝑚)2 =14353.85Pa 
Figura 70. Comprobación de convergencia de la presión dinámica en la entrada SG Av 
Dynamic Pressure 1 
 
Fuente: Autor. 
Figura 71. Comprobación de convergencia de los valores de esfuerzos en la pared 
 
Fuente: Autor. 
En la figura 71 se determina el valor de la presión estática de 5313499.75 Pa, se compara 
con la presión límite de 5313600Pa (Cedeño Morales, 2014). 
4.4.7 Resultados del codo en Ansys Fluent.  




Figura 73. Tensiones de flujo. 
 
Fuente: Autor. 
4.5 Resultados transitorios del Análisis CFD. 
En esta sección se ilustra el comportamiento del flujo de fluidos en función del tiempo, 
cuando se programa la velocidad desde un valor máximo hasta un valor mínimo , 
simulando así el golpe de ariete, esto ocurre normalmente cuando se cierra de alguna 
válvula. 
4.5.1 Resultados de la te en estado transitorio.  




Figura 75. Programación de la condición de frontera en la salida. 
 
Fuente: Autor. 
Figura 76. Programación de la condición de frontera en la salida de la chimenea. 
 
Fuente: Autor. 




Figura 78. Variación de la presión en la pared de la te. 
 
Fuente: Autor. 
En la curva de la figura (79) se puede observar que hasta aproximadamente 5 segundos 
es un tiempo de estadidad de cálculo, desde los 5segundos has los 20 segundos es un 
tiempo de cálculo estacionario partir de los 20 segundos se comenzó a variar los caudales, 
como se muestra desde la figura (77) hasta la (78). 




Figura 80. Contornos de la presión a los 120 segundos. 
 
Fuente: Autor. 
4.5.2 Resultados del bifurcador en estado transitorio.  
Figura 81. Programación de la condición de frontera en la entrada. 
 
Fuente: Autor. 




Figura  83. Programación de la condición de frontera en la salida pequeña. 
 
Fuente: Autor. 
Figura 84. Variación de la presión en la pared en el bifurcador. 
 
Fuente: Autor. 




En la curva de la figura (85) se puede observar que a los 40 segundos existe el pico más 
alto. Y comienza a estabilizarse a partir de los 80 segundos 
Figura 86. Contornos de la presión a los 5 segundos. 
 
Fuente: Autor. 
Figura 87. Contornos de la presión a los 100 segundos. 
 
Fuente: Autor. 
4.5.3 Resultados del codo en estado transitorio.  




Figura 89. Programación de la condición de frontera en la salida pequeña. 
 
Fuente: Autor. 
Figura 90. Variación de la presión en la pared en el codo. 
 
Fuente: Autor. 




Figura 92. Contornos de la presión a los 5 segundos. 
 
Fuente: Autor. 





5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones 
En este trabajo se ha llegado a analizar los principios físicos y las ecuaciones matemáticas, 
de las leyes principales de transporte para un fluido newtoniano incompresible, que fluye 
dentro de un conducto cerrado. 
Se ilustró la metodología para resolver problemas de transporte de fluidos usando los 
principios de Lagrange y Euler. Comenzando de su fundamento matemático y 
transformándole a ecuaciones algebraicas, con los métodos de volúmenes fino y de 
diferencias finitas. Todos estos procedimientos se los aplica sobre el dominio 
computacional. 
Se estudió las características físicas y geométricas de los accesorios que son datos 
fundamentales para el pre-proceso, donde se analizó cómo diseñar los accesorios, los 
tipos de materiales que se utiliza, analizar las variables físicas como pérdidas, presión 
velocidad, tensiones de Reynolds, modelos turbulentos, etc. 
En los resultados del análisis transitorio se demostró el efecto del golpe de ariete en los 
accesorios, al tener valores diferentes de la presión que ejerce en las paredes cuando va 
variando la velocidad en función del tiempo. 
Debido a que este trabajo es un complemento de una tesis anterior, se han obtenido los 
resultados tomando como referencia el valor de 5,313MPa de presión estática, validando 
los resultados de fenómenos de flujo. 
Mediante los resultados de los parámetros de presión interior, fuerza de fricción, fuerza 
total y fuerza que se ejerce en la pared, se puede pasar a la selección de material y al 





Poseer computadoras con hardware de alto rendimiento, para realizar con mayor facilidad  
estos tipos de simulaciones. 
Tener bases de conocimiento de los principios físicos y matemáticos de los fenómenos a 
estudiar para poder programar en los paquetes computacionales de CFD. 
Realizar un estudio cuando se vacíe la tubería de presión, para verificar si no existen 
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A. Valores de la sobrepresión. 
 
Fuente: (USBR, 1977) página 15 
  
 
B. Partes de una hidroeléctrica. 
 
Fuente: Proyecto Mazar 
 
 
 
 
 
 
